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Bakgrund

ÅRenhetsteknik och rum med förhöjda renhetskrav

ÅIngenjör

ÅAvhandling Chalmers med fokus på renhetsteknik inom sjukvården



Syfte och omfattning 

ÅBelysa behovet av att beakta HELHETEN

ÅVad är rum med förhöjda renhetskrav?

ÅKort återblick i historien

ÅResultat från några mätstudier



 мл /C¦κƳ3 luft
(CFU = Colonyformingunit, enhet för koncentration av mikroorganismer)



HELHET







Kläder



Källstyrka kläder



Mätstudie 1:  Utvärdering källstyrka klädsystem





Mätstudie 2:  Mikrobiologisk ytkontamination av operationskläder







ÅResultatenindikeraren tydligt förhöjd risk 

för ytkonataminationavklädernavid

vistelseutanför kontrolleradmiljö

ÅIngenskillnadmellanyrkesgruppernakan

påvisas

ÅTidenför vistelsei okontrolleradmiljö är av

betydelse





Mätstudie 3: Städrutiner

ÅVävnadsinrättningar (OP-salar)

ÅMikrobiologisk provtagning ytor i början och i slutet av dagen





Mätstudie 4: Underhåll

ÅVävnadsinrättningar (OP-salar)

ÅTäthetstest filter i OP-tak

ÅVisualisering luftrörelser







ÅHur rent behöver omgivande lokaler vara?

ÅVad har det för betydelse?

Planlösning




